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HK-EG-5210-1028/19

AC Hotel by Marriott Wroclaw
pl. Wolnosci 10, 50-071 Wroclaw

Zbiorcza ocena jako$ci wody w niecce basenu oraz systemie cyrkulacji - dotyczy okresu 01 lipca
2018 r. — 30 czerwca 2019 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu przekazuje zbiorczg oceng jakosci
wody w niecce basenu oraz systemie cyrkulacji AC Hotel by Marriott Wroctaw, pl. Wolnosci 10 we
Wroctawiu.

Basen nie posiada urzadzen wytwarzajacych aerozol wodno-powietrzny. Temperatura wody
basenowej utrzymywana do 30°C.

Zbiorcza roczna ocena jakosci wody wydana zostata zgodnie z zapisami § 4 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jaki powinna odpowiada¢ woda na
plywalniach (Dz. U z 2015 r. poz. 2016 1.).

Oceng jakosci wody basenowej przeprowadzono poprzez analizg:

* wykonywanej przez Zarzadce biezacej obserwacji wody na basenie i prowadzonych zapisow
stanu wody,

* rejestrow wystgpienia zdarzen mogacych wplywac na jako$¢ wody na basenie wraz
z zapisami podejmowanych dziataf naprawczych,

* udokumentowanego i systematycznego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania wynikéw
pomiaru jakosci wody na basenie takich Jak: stezenie chloru wolnego, stezenie chloru
zwigzanego i temperatury wody,

® oOpracowanego i ustalonego z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we
Wroctawiu harmonogramu badan jakosci wody na basenie,

* wykonywanych przez zarzadce obiektu systematycznych i udokumentowanych badarn jakosci
wody w wymaganym zakresie i z okreslong czestotliwoscia z zastosowaniem referencyjnych
metodyk analiz w laboratorium badawczym posiadajgcym akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji,

* wynikéw badan wody na basenie wykonanych przez laboratorium posiadajace akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji.

Podstawg sporzadzonej oceny jakosci wody byly wyniki badan kontrolnych probek wody pobranych

z niecki basenu, systemu cyrkulacji oraz z natryskéw wykonywane przez Zarzadzajacego basenem
W ramach kontroli wewnetrznej.

Zakres analizy wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych prébek
zawarto w tabeli nr 1



Tabela nr 1

L.p I Zakres badan

Parametry fizykochemiczne

Potencjal redox

Stezenie jonéw wodoru (pH)

Chlor wolny

Chlor zwigzany

Metnosé

Chloroform

X THM

Azotany w wodzie doprowadzonej do plywalni i wodzie z niecki basenowe]

Utlenialno$é w wodzie doprowadzonej do ptywalni i wodzie z niecki basenowe]

arametry mikrobiologiczne

Escherichia coli w 100 ml wody

Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody

Ogolna liczba mikroorganizméw w 36 £ 2°C po 48 h w 1ml wody

BN I I ol e A R ol Rl Fal el Pl ol Ll o

Legionella sp w 100 ml dot. natryskow

Zestawienie wynikéw badan probek wody za okres 01 lipca 2018 r. — 30 czerwca 2019 r. pobranych
z niecki basenowej oraz natryskéw umieszczono w tabeli nr 2.

Analizujac uzyskane wyniki badan probek kontrolnych wody pobranych z niecki basenowej
stwierdzono:

Wykonano 60 oznaczen parametrow mikrobiologicznych oraz 115 oznaczen parametrow
fizykochemicznych.

W 25 przypadkach stwierdzono przekroczenie wskaznikow fizykochemicznych (okreslono
przekroczenie parametréw: redox, pH, chilor wolny, chlor zwigzany).

Nie stwierdzono przekroczenia parametréw mikrobiologicznych.

’ Podejmowane przez Zarzadce plywalni dziatania koryguje dotyczace jakosci wody w niecce

basenowej usuwaty stwierdzone nieprawidtowosci (nie dotyczy parametru redox).

Analizujac uzyskane wyniki badan probek kontrolnych wody pobranych z systemu cyrkulacji
stwierdzono:

Wykonano 38 oznaczen parametréw mikrobiologicznych oraz 65 oznaczefi parametrow
fizykochemicznych.

W 5 przypadkach stwierdzono przekroczenie wskaznikow fizykochemicznych (okreslono
przekroczenie parametréw: chlor zwiazany, pH, megtnosc).

+  Nie stwierdzono przekroczenia parametrow mikrobiologicznych

Podejmowane przez Zarzadcg plywalni dziatania koryguje dotyczace jakosci wody w systemie
cyrkulacji usuwaty stwierdzone nieprawidfowosci.

W ocenianym okresie z instalacji wody cieplej uzytkowej zasilajacej natryski pobrano 2 proby
do badan, w ktérych nie stwierdzono przekroczen z zakresie bakterii Legionella sp.

Informacie dodatkowe:

W okresie od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 1. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we
Wroctawiu przeprowadzit 2 kontrole basenu w AC Hotel by Marriott Wroctaw, pl. Wolnosci 10 we
Wroclawiu nie stwierdzajac nieprawidtowosci.
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Analizujac przekazane wyniki badan stwierdza sie, iz jakos¢ wody w niecce basenowe oraz
systemie cyrkulacji AC Hotel by Marriott Wroctaw, pl. Wolnosci 10 we Wroctawiu_odpowiadala
wymaganiom sanitarnym okreslonym w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U. 2015
r. poz. 2016) za wyjatkiem parametru redox, ktéry nie spelnia stawianych wymagan w kazdym
badaniu — dot. niecki basenowe;.

Otrzymuja:
1. Adresat, w zataczeniu Tabela nr 2 — Tabelaryczna zbiorcza ocena wody

2. HK w/m



